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Antragsteller: REHAU Gesellschaft m.b.H.

Antrag:

Priifgegenstand: zwei PVC-  Stock  (Blendrahmen)-  und HT-System

Ort der Priifung: Labor fur Bauphysik, Inffeldgasse 24, 8010 Graz. - - .

Verwaltung Region Southeast Europe
Industriestralle 17
2353 Guntramsdorf

Prufung des Warmedurchgangskoeffizienten U; einer Profilkombination im Labor.
Warmetechnisches Verhalten von Fenstern und Turen - ,Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens* — Teil 1: Komplette
Fenster und Ttren gemaR ONORM EN ISO 12567-1.

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Abschlissen — ,Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens® — Teil 2: Rahmen
gemal ONORM EN 12412-2.

REHAU Geneo®

Flugelkombination mit Bander, Dichtungen und
Glasleisten, ohne Armierung.

In Mittelkammer der Profile eingeschobene
Thermomodule.

Profillange: 1480 mm

Rahmenflache: 1.0 m? ergibt 54.96% der
Pruféffnungsflache

Fullungsflache: 0.82 m?, Fullung bestehend aus ,
30 mm XPS =%y
VVom Antragsteller benannt als

»REHAU Geneo® Haustiir System —
FLG 97 /| BLR 86 !

Priifzeitraum: 24 -28.03.2011

Priifergebnis: Die Prifung ergab fur die Profilkombination den

Warmedurchgangskoeffizienten Us = 0.75 W/ m2 K -

“Graz, 19.05'2011
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