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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 

El día 18 de noviembre de 2025 se recibieron en TECNALIA, procedentes de la empresa CPP 

Chemical Group, S.L., tres probetas de pintura de dimensiones 100 mm x 100 mm referenciadas 

por el cliente como: 

«CPP Imperblock/Ratio impermeabilizante» 

 

 

 

En el anexo se encuentra la ficha técnica del producto ensayado facilitada por el cliente. 

 

CALCULO SOLICITADO 

El cálculo solicitado es la determinación del índice SRI de la muestra recibida según ASTM E1980-

11(2019) «Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped 

Opaque Surfaces». 

Para la determinación del índice SRI deben realizarse dos ensayos previos: 

• Determinación de la reflectancia solar según ASTM E903-20 «Standard Test Method for Solar 

Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres». 

• Determinación de la emisividad según ASTM C1371-15(2022) «Standard Test Method for 

Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable 

Emissometers». 
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ENSAYO REALIZADO 

REFLECTANCIA SOLAR 

La determinación de la reflectancia normal-hemiesférica entre 280 y 2.500 nm se ha llevado a cabo 

mediante un espectrofotómetro (n.º de serie 1060L2103031) Spectrophotometer Lambda 1050S+ 

UV/VIS/NIR de Perkin-Elmer con una esfera integradora de geometría di:8° y diámetro 150 mm y 

patrón blanco. 

El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23±2) ºC y una humedad relativa menor 

del 70%. Las probetas se han acondicionado 24 horas en las condiciones de laboratorio descritas 

anteriormente. 

El método utilizado tiene las siguientes características: 

• Intervalo de longitud de onda: 5 nm. 

• Slit UV/VIS: 5,00 nm. 

• Ganancia del detector NIR: 8 

• Tiempo de respuesta: 0,40 s. 

Se han realizado seis medidas sobre una de las probetas recibidas. 

A partir de cada medida de reflectancia, se ha calculado la reflectancia solar utilizando el método de 

selección de ordenadas contemplado en el apartado 8.3.4.. La selección de ordenadas se ha tomado 

de los valores de irradiancia normal directa solar especificados en la tabla X2.3 de la norma ASTM 

E903-20 «50 Selected Ordinates for G173 Direct Normal Irradiance AM 1.5». A partir de los valores de 

reflectancia solar se ha calculado la media de los mismos. 
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EMISIVIDAD 

El aparato de medición es un emisómetro Modelo AE fabricado por Device & Services Company 

para baja y alta emisividad. 

El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23±2) ºC y una humedad relativa menor 

del 70%. Las probetas y el dispositivo de ensayo (Emissometer Model AE) se han acondicionado 

24 horas en las condiciones de laboratorio descritas anteriormente. 

Los valores de emisividad vienen determinados por la comparación entre el valor mínimo Standard 

estimado en 0,03 mediante un disco de una aleación de níquel plata y cobre, y el valor máximo 

Standard estimado en 0,89 mediante un disco negro, próximo al negro perfecto cuyo valor sería 1, 

de aluminio negro galvanizado cubierto de teflón. Los valores de estos materiales de referencia 

vienen descritos en la nota técnica 78-2 de Device & Service Company donde se recoge cómo se 

han desarrollado estos valores de emisividad estándar. 

Se han realizado diez medidas sobre una de las probetas recibidas y se ha calculado la media de 

las mismas. 
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RESULTADOS 

REFLECTANCIA SOLAR 

La gráfica siguiente muestra los datos de reflectancia espectral normal-hemiesférica de la probeta. 
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Gráfica 1: Reflectancia espectral normal-hemiesférica. 

A continuación, se detalla el resultado de la reflectancia solar de la probeta referenciada como 

«CPP Imperblock/Ratio impermeabilizante». 

Reflectancia solar (%) 76,5 ± 0,5 

Desviación estándar 0,2 
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EMISIVIDAD 

A continuación, se detallan los resultados de emisividad. 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Emisividad 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,88 0,87 

 

Por lo tanto, el valor medio de emisividad de la probeta referenciada como «CPP 

Imperblock/Ratio impermeabilizante» es: 

 

Emisividad(*) 0,88 ± 0,04 

 

SRI 

Tomando los valores obtenidos de reflectancia solar y emisividad se obtiene los siguientes valores 

del índice SRI de acuerdo con la norma ASTM E1980-11(2019) para distintos coeficientes de 

convección: 

 

Coeficiente de convección Velocidad aire SRI(*) 

Bajo (5 W/m2K) 0-2 m/s 93,8 ± 1,2 

Medio (12 W/m2K) 2-6 m/s 94,1 ± 1,0 

Alto (30 W/m2K) 6-10 m/s 94,4 ± 0,8 
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La norma ASTM E1980-11(2019) define la temperatura superficial en régimen estacionario TS 

como la temperatura de la superficie, en kelvin, bajo condiciones ambientales y solares estándar. 

Para el cálculo de TS las condiciones definidas son un flujo solar de 1.000 W/m2, una temperatura 

ambiental de 310 Kelvin y una temperatura de cielo de 300 K. 

En la siguiente tabla se recoge el valor de temperatura superficial en K para cada coeficiente de 

convección: 

 

Coeficiente de convección Ts
(*) 

Bajo (5 W/m2K) 325,3 ± 0,7 

Medio (12 W/m2K) 319,9 ± 0,4 

Alto (30 W/m2K) 314,9 ± 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE 
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente el 95%. 
Nota: Valor de incertidumbre expresado tras el símbolo ±.  
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ANEXO 
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